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Formål

Sikre at virksomheden tilvejebringer og vedligeholder det udstyr, der er nødvendigt for en el-sikkerhedsmæssig korrekt udførelse af virksomhedens opgaver. 

Kravet omfatter alt udstyr, der kan påvirke el-sikkerheden. Dette vil for almindeligt autorisations-krævende elinstallationsarbejde normalt omfatte:
Håndværktøj, der er tilsluttet nettet. Kontrolleres minimum hver 6. måned
Værktøj og udrustning for arbejde under spænding. Kontrolleres minimum hver 12. måned  
Måleudstyr. Kontrolleres minimum hver 12. måned.
Test og måleudstyr som kræver kalibrering indsendes jf. fabrikantens anvisninger.  

Virksomheden har udarbejdet en procedure for de tre kategorier og resultaterne dokumenteres.
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Gyldighed og dokumentation

Virksomheden har udarbejdet og vedligeholder lister over udstyr, som er placeret i regneark på server.
Der genereres job via kalender når perioden for kontrol af værktøj indtræffer.

Ansvar

Virksomheden, men montør er bemyndiget at kontrollere udstyr.
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